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Приложение 6. Прогноз перспективных балансов тепловой мощности по каждой зоне теплоснабжения, в течение 

расчетного периода 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Котельные КГУП «Примтеплоэнерго» 

Теплоисточни

к № 
1 Котельная №1 - КГУП «Примтеплоэнерго» 

Общий баланс 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,11 0,11 0,11 0,11 0,13 0,13 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
7,99 7,99 7,99 7,99 7,97 7,97 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,44 0,44 0,44 0,44 0,49 0,49 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

нагрузка 

потребителей 

Гкал/

ч 
6,58 6,58 6,58 6,58 7,38 7,38 8,46 8,46 8,46 8,46 8,46 8,46 8,46 8,46 8,46 8,46 8,46 

Расчетная 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
6,03 6,03 6,03 6,03 6,77 6,77 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,97 0,97 0,97 0,97 0,09 0,09 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
12,1

% 

12,1

% 

12,1

% 

12,1

% 
1,2% 1,2% 

-

13,5

% 

-

13,5

% 

-

13,5

% 

-

13,5

% 

-

13,5

% 

-

13,5

% 

-

13,5

% 

-

13,5

% 

-

13,5

% 

-

13,5

% 

-

13,5

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
1,95 1,95 1,95 1,95 1,20 1,20 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
24,5

% 

24,5

% 

24,5

% 

24,5

% 

15,1

% 

15,1

% 
2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 

Баланс в горячей воде 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,11 0,11 0,11 0,11 0,13 0,13 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
7,99 7,99 7,99 7,99 7,97 7,97 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,44 0,44 0,44 0,44 0,49 0,49 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

присоединенна

я тепловая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
6,58 6,58 6,58 6,58 7,38 7,38 8,46 8,46 8,46 8,46 8,46 8,46 8,46 8,46 8,46 8,46 8,46 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
6,58 6,58 6,58 6,58 7,38 7,38 8,46 8,46 8,46 8,46 8,46 8,46 8,46 8,46 8,46 8,46 8,46 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

а) прирост 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

б) убыль 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переключаемая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,81 0,00 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,81 0,00 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
6,03 6,03 6,03 6,03 6,77 6,77 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
5,59 5,59 5,59 5,59 6,28 6,28 7,19 7,19 7,19 7,19 7,19 7,19 7,19 7,19 7,19 7,19 7,19 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,44 0,44 0,44 0,44 0,49 0,49 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

Гкал/

ч 
0,97 0,97 0,97 0,97 0,09 0,09 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

договорной 

нагрузке 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
12,1

% 

12,1

% 

12,1

% 

12,1

% 
1,2% 1,2% 

-

13,5

% 

-

13,5

% 

-

13,5

% 

-

13,5

% 

-

13,5

% 

-

13,5

% 

-

13,5

% 

-

13,5

% 

-

13,5

% 

-

13,5

% 

-

13,5

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
1,95 1,95 1,95 1,95 1,20 1,20 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
24,5

% 

24,5

% 

24,5

% 

24,5

% 

15,1

% 

15,1

% 
2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 

Баланс в паре 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

технологическа

я нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Теплоисточни

к № 
2 Котельная №2 - КГУП «Примтеплоэнерго» 

Общий баланс 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
1,23 1,23 1,23 1,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
1,23 1,23 1,23 1,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - - - - - - - - - - - - - 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



8 

 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
1,21 1,21 1,21 1,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

нагрузка 

потребителей 

Гкал/

ч 
0,81 0,81 0,81 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,79 0,79 0,79 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,31 0,31 0,31 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
25,2

% 

25,2

% 

25,2

% 

25,2

% 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,43 0,43 0,43 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
35,2

% 

35,2

% 

35,2

% 

35,2

% 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Баланс в горячей воде 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
1,23 1,23 1,23 1,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
1,23 1,23 1,23 1,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - - - - - - - - - - - - - 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
1,21 1,21 1,21 1,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

присоединенна

я тепловая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,81 0,81 0,81 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,81 0,81 0,81 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

а) прирост 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

б) убыль 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Переключаемая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 -0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 -0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,79 0,79 0,79 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,69 0,69 0,69 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,31 0,31 0,31 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
25,2

% 

25,2

% 

25,2

% 

25,2

% 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,43 0,43 0,43 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
35,2

% 

35,2

% 

35,2

% 

35,2

% 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Баланс в паре 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

технологическа

я нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 



12 

 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Теплоисточни

к № 
3 Котельная №3 - КГУП «Примтеплоэнерго» 

Общий баланс 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

нагрузка 

потребителей 

Гкал/

ч 
0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 

Расчетная 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 



13 

 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
43,8

% 

43,8

% 

43,8

% 

43,8

% 

43,8

% 

43,8

% 

43,8

% 

43,8

% 

43,8

% 

43,8

% 

43,8

% 

43,8

% 

43,8

% 

43,8

% 

43,8

% 

43,8

% 

43,8

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
51,8

% 

51,8

% 

51,8

% 

51,8

% 

51,8

% 

51,8

% 

51,8

% 

51,8

% 

51,8

% 

51,8

% 

51,8

% 

51,8

% 

51,8

% 

51,8

% 

51,8

% 

51,8

% 

51,8

% 

Баланс в горячей воде 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Договорная 

присоединенна

я тепловая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

а) прирост 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

б) убыль 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переключаемая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
43,8

% 

43,8

% 

43,8

% 

43,8

% 

43,8

% 

43,8

% 

43,8

% 

43,8

% 

43,8

% 

43,8

% 

43,8

% 

43,8

% 

43,8

% 

43,8

% 

43,8

% 

43,8

% 

43,8

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
51,8

% 

51,8

% 

51,8

% 

51,8

% 

51,8

% 

51,8

% 

51,8

% 

51,8

% 

51,8

% 

51,8

% 

51,8

% 

51,8

% 

51,8

% 

51,8

% 

51,8

% 

51,8

% 

51,8

% 

Баланс в паре 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

технологическа

я нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Теплоисточни

к № 
4 Котельная №4 - КГУП «Примтеплоэнерго» 

Общий баланс 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

нагрузка 

потребителей 

Гкал/

ч 
1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

Расчетная 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
74,1

% 

74,1

% 

74,1

% 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-
% 

77,4

% 

77,4

% 

77,4

% 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

) по расчетной 

нагрузке 

Баланс в горячей воде 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

присоединенна

я тепловая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

а) прирост 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

б) убыль 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переключаемая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
74,1

% 

74,1

% 

74,1

% 

74,1

% 

74,1

% 

74,1

% 

74,1

% 

74,1

% 

74,1

% 

74,1

% 

74,1

% 

74,1

% 

74,1

% 

74,1

% 

74,1

% 

74,1

% 

74,1

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
77,4

% 

77,4

% 

77,4

% 

77,4

% 

77,4

% 

77,4

% 

77,4

% 

77,4

% 

77,4

% 

77,4

% 

77,4

% 

77,4

% 

77,4

% 

77,4

% 

77,4

% 

77,4

% 

77,4

% 

Баланс в паре 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

технологическа

я нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

договорной 

нагрузке 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Теплоисточни

к № 
5 Котельная №5 - КГУП «Примтеплоэнерго» 

Общий баланс 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - - - - - - - - - - - - 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Договорная 

нагрузка 

потребителей 

Гкал/

ч 
0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
47,8

% 

47,8

% 

47,8

% 

47,8

% 

47,8

% 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
55,4

% 

55,4

% 

55,4

% 

55,4

% 

55,4

% 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Баланс в горячей воде 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - - - - - - - - - - - - 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

присоединенна

я тепловая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

а) прирост 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

б) убыль 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переключаемая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

Гкал/

ч 
0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

нагрузка на 

коллекторах 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
47,8

% 

47,8

% 

47,8

% 

47,8

% 

47,8

% 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
55,4

% 

55,4

% 

55,4

% 

55,4

% 

55,4

% 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Баланс в паре 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

технологическа

я нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Теплоисточни

к № 
6 Котельная №6 - КГУП «Примтеплоэнерго» 

Общий баланс 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

нагрузка 

потребителей 

Гкал/

ч 
0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Расчетная 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
55,6

% 

55,6

% 

55,6

% 

55,6

% 

55,6

% 

55,6

% 

55,6

% 

55,6

% 

55,6

% 

55,6

% 

55,6

% 

55,6

% 

55,6

% 

55,6

% 

55,6

% 

55,6

% 

55,6

% 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
61,9

% 

61,9

% 

61,9

% 

61,9

% 

61,9

% 

61,9

% 

61,9

% 

61,9

% 

61,9

% 

61,9

% 

61,9

% 

61,9

% 

61,9

% 

61,9

% 

61,9

% 

61,9

% 

61,9

% 

Баланс в горячей воде 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

присоединенна

я тепловая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

а) прирост 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

б) убыль 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переключаемая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-
% 

55,6

% 

55,6

% 

55,6

% 

55,6

% 

55,6

% 

55,6

% 

55,6

% 

55,6

% 

55,6

% 

55,6

% 

55,6

% 

55,6

% 

55,6

% 

55,6

% 

55,6

% 

55,6

% 

55,6

% 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

) по договорной 

нагрузке 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
61,9

% 

61,9

% 

61,9

% 

61,9

% 

61,9

% 

61,9

% 

61,9

% 

61,9

% 

61,9

% 

61,9

% 

61,9

% 

61,9

% 

61,9

% 

61,9

% 

61,9

% 

61,9

% 

61,9

% 

Баланс в паре 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

технологическа

я нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

технология 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Теплоисточни

к № 
7 Котельная №7 - КГУП «Примтеплоэнерго» 

Общий баланс 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - - - - - - - - - - - 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

нагрузка 

потребителей 

Гкал/

ч 
1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
46,7

% 

46,7

% 

46,7

% 

46,7

% 

46,7

% 

46,7

% 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
53,6

% 

53,6

% 

53,6

% 

53,6

% 

53,6

% 

53,6

% 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Баланс в горячей воде 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - - - - - - - - - - - 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

присоединенна

я тепловая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

а) прирост 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

б) убыль 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переключаемая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
46,7

% 

46,7

% 

46,7

% 

46,7

% 

46,7

% 

46,7

% 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
53,6

% 

53,6

% 

53,6

% 

53,6

% 

53,6

% 

53,6

% 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Баланс в паре 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

технологическа

я нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

расчетной 

нагрузке 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Теплоисточни

к № 
8 Котельная №8 - КГУП «Примтеплоэнерго» 

Общий баланс 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

нагрузка 

потребителей 

Гкал/

ч 
0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Расчетная 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

Гкал/

ч 
0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

договорной 

нагрузке 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
52,7

% 

52,7

% 

52,7

% 

52,7

% 

52,7

% 

52,7

% 

52,7

% 

52,7

% 

52,7

% 

52,7

% 

52,7

% 

52,7

% 

52,7

% 

52,7

% 

52,7

% 

52,7

% 

52,7

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
58,5

% 

58,5

% 

58,5

% 

58,5

% 

58,5

% 

58,5

% 

58,5

% 

58,5

% 

58,5

% 

58,5

% 

58,5

% 

58,5

% 

58,5

% 

58,5

% 

58,5

% 

58,5

% 

58,5

% 

Баланс в горячей воде 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

присоединенна

Гкал/

ч 
0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

я тепловая 

нагрузка 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

а) прирост 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

б) убыль 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переключаемая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
52,7

% 

52,7

% 

52,7

% 

52,7

% 

52,7

% 

52,7

% 

52,7

% 

52,7

% 

52,7

% 

52,7

% 

52,7

% 

52,7

% 

52,7

% 

52,7

% 

52,7

% 

52,7

% 

52,7

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
58,5

% 

58,5

% 

58,5

% 

58,5

% 

58,5

% 

58,5

% 

58,5

% 

58,5

% 

58,5

% 

58,5

% 

58,5

% 

58,5

% 

58,5

% 

58,5

% 

58,5

% 

58,5

% 

58,5

% 

Баланс в паре 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Договорная 

технологическа

я нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Теплоисточни

к № 
9 Котельная №9 - КГУП «Примтеплоэнерго» 

Общий баланс 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

нагрузка 

потребителей 

Гкал/

ч 
0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Расчетная 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
58,1

% 

58,1

% 

58,1

% 

58,1

% 

58,1

% 

58,1

% 

58,1

% 

58,1

% 

58,1

% 

58,1

% 

58,1

% 

58,1

% 

58,1

% 

58,1

% 

58,1

% 

58,1

% 

58,1

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
63,9

% 

63,9

% 

63,9

% 

63,9

% 

63,9

% 

63,9

% 

63,9

% 

63,9

% 

63,9

% 

63,9

% 

63,9

% 

63,9

% 

63,9

% 

63,9

% 

63,9

% 

63,9

% 

63,9

% 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Баланс в горячей воде 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

присоединенна

я тепловая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

а) прирост 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

б) убыль 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переключаемая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
58,1

% 

58,1

% 

58,1

% 

58,1

% 

58,1

% 

58,1

% 

58,1

% 

58,1

% 

58,1

% 

58,1

% 

58,1

% 

58,1

% 

58,1

% 

58,1

% 

58,1

% 

58,1

% 

58,1

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 



43 

 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
63,9

% 

63,9

% 

63,9

% 

63,9

% 

63,9

% 

63,9

% 

63,9

% 

63,9

% 

63,9

% 

63,9

% 

63,9

% 

63,9

% 

63,9

% 

63,9

% 

63,9

% 

63,9

% 

63,9

% 

Баланс в паре 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

технологическа

я нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

договорной 

нагрузке 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Теплоисточни

к № 
10 Котельная №10 - КГУП «Примтеплоэнерго» 

Общий баланс 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
9,21 9,21 9,21 9,21 9,21 9,21 9,21 9,21 9,21 9,21 9,21 9,21 9,21 9,21 9,21 9,21 9,21 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
6,14 6,14 6,14 9,21 9,21 9,21 9,21 9,21 9,21 9,21 9,21 9,21 9,21 9,21 9,21 9,21 9,21 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 
33,3

% 

33,3

% 

33,3

% 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,23 0,23 0,23 0,23 0,26 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
5,90 5,90 5,90 8,97 8,94 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,22 0,22 0,22 0,22 0,24 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Договорная 

нагрузка 

потребителей 

Гкал/

ч 
4,12 4,12 4,12 4,12 4,63 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 

Расчетная 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
3,72 3,72 3,72 3,72 4,18 4,62 4,62 4,62 4,62 4,62 4,62 4,62 4,62 4,62 4,62 4,62 4,62 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
1,57 1,57 1,57 4,64 4,07 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
26,6

% 

26,6

% 

26,6

% 

51,7

% 

45,5

% 

39,5

% 

39,5

% 

39,5

% 

39,5

% 

39,5

% 

39,5

% 

39,5

% 

39,5

% 

39,5

% 

39,5

% 

39,5

% 

39,5

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
2,19 2,19 2,19 5,26 4,76 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
37,1

% 

37,1

% 

37,1

% 

58,6

% 

53,3

% 

48,1

% 

48,1

% 

48,1

% 

48,1

% 

48,1

% 

48,1

% 

48,1

% 

48,1

% 

48,1

% 

48,1

% 

48,1

% 

48,1

% 

Баланс в горячей воде 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
9,21 9,21 9,21 9,21 9,21 9,21 9,21 9,21 9,21 9,21 9,21 9,21 9,21 9,21 9,21 9,21 9,21 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
6,14 6,14 6,14 9,21 9,21 9,21 9,21 9,21 9,21 9,21 9,21 9,21 9,21 9,21 9,21 9,21 9,21 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 
33,3

% 

33,3

% 

33,3

% 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,23 0,23 0,23 0,23 0,26 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
5,90 5,90 5,90 8,97 8,94 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,22 0,22 0,22 0,22 0,24 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

присоединенна

я тепловая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
4,12 4,12 4,12 4,12 4,63 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
4,12 4,12 4,12 4,12 4,63 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

а) прирост 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

б) убыль 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переключаемая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

Гкал/

ч 
3,72 3,72 3,72 3,72 4,18 4,62 4,62 4,62 4,62 4,62 4,62 4,62 4,62 4,62 4,62 4,62 4,62 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

нагрузка на 

коллекторах 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
3,50 3,50 3,50 3,50 3,94 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,22 0,22 0,22 0,22 0,24 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
1,57 1,57 1,57 4,64 4,07 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
26,6

% 

26,6

% 

26,6

% 

51,7

% 

45,5

% 

39,5

% 

39,5

% 

39,5

% 

39,5

% 

39,5

% 

39,5

% 

39,5

% 

39,5

% 

39,5

% 

39,5

% 

39,5

% 

39,5

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
2,19 2,19 2,19 5,26 4,76 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
37,1

% 

37,1

% 

37,1

% 

58,6

% 

53,3

% 

48,1

% 

48,1

% 

48,1

% 

48,1

% 

48,1

% 

48,1

% 

48,1

% 

48,1

% 

48,1

% 

48,1

% 

48,1

% 

48,1

% 

Баланс в паре 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

технологическа

я нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Теплоисточни

к № 
11 Котельная №11 - КГУП «Примтеплоэнерго» 

Общий баланс 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
1,57 1,57 1,57 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
1,57 1,57 1,57 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - - - - - - - - - - - - - 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
1,56 1,56 1,56 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,07 0,07 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

нагрузка 

потребителей 

Гкал/

ч 
0,51 0,51 0,51 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,98 0,98 0,98 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
62,7

% 

62,7

% 

62,7

% 

62,7

% 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
1,05 1,05 1,05 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
67,6

% 

67,6

% 

67,6

% 

67,6

% 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Баланс в горячей воде 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
1,57 1,57 1,57 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
1,57 1,57 1,57 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - - - - - - - - - - - - - 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
1,56 1,56 1,56 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,07 0,07 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

присоединенна

я тепловая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,51 0,51 0,51 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,51 0,51 0,51 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

а) прирост 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

б) убыль 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переключаемая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 -0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 -0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,44 0,44 0,44 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,07 0,07 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,98 0,98 0,98 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-
% 

62,7

% 

62,7

% 

62,7

% 

62,7

% 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

) по договорной 

нагрузке 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
1,05 1,05 1,05 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
67,6

% 

67,6

% 

67,6

% 

67,6

% 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Баланс в паре 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

технологическа

я нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

технология 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Теплоисточни

к № 
12 Котельная №12 - КГУП «Примтеплоэнерго» 

Общий баланс 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

нагрузка 

потребителей 

Гкал/

ч 
0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

Расчетная 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
34,4

% 

34,4

% 

34,4

% 

34,4

% 

34,4

% 

34,4

% 

34,4

% 

34,4

% 

34,4

% 

34,4

% 

34,4

% 

34,4

% 

34,4

% 

34,4

% 

34,4

% 

34,4

% 

34,4

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
42,2

% 

42,2

% 

42,2

% 

42,2

% 

42,2

% 

42,2

% 

42,2

% 

42,2

% 

42,2

% 

42,2

% 

42,2

% 

42,2

% 

42,2

% 

42,2

% 

42,2

% 

42,2

% 

42,2

% 

Баланс в горячей воде 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

присоединенна

я тепловая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

а) прирост 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

б) убыль 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переключаемая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



56 

 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
34,4

% 

34,4

% 

34,4

% 

34,4

% 

34,4

% 

34,4

% 

34,4

% 

34,4

% 

34,4

% 

34,4

% 

34,4

% 

34,4

% 

34,4

% 

34,4

% 

34,4

% 

34,4

% 

34,4

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
42,2

% 

42,2

% 

42,2

% 

42,2

% 

42,2

% 

42,2

% 

42,2

% 

42,2

% 

42,2

% 

42,2

% 

42,2

% 

42,2

% 

42,2

% 

42,2

% 

42,2

% 

42,2

% 

42,2

% 

Баланс в паре 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

технологическа

я нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

расчетной 

нагрузке 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Теплоисточни

к № 
13 Котельная №13 - КГУП «Примтеплоэнерго» 

Общий баланс 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

нагрузка 

потребителей 

Гкал/

ч 
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Расчетная 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

Гкал/

ч 
0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

договорной 

нагрузке 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
47,9

% 

47,9

% 

47,9

% 

47,9

% 

47,9

% 

47,9

% 

47,9

% 

47,9

% 

47,9

% 

47,9

% 

47,9

% 

47,9

% 

47,9

% 

47,9

% 

47,9

% 

47,9

% 

47,9

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

Баланс в горячей воде 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

присоединенна

Гкал/

ч 
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

я тепловая 

нагрузка 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

а) прирост 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

б) убыль 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переключаемая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
47,9

% 

47,9

% 

47,9

% 

47,9

% 

47,9

% 

47,9

% 

47,9

% 

47,9

% 

47,9

% 

47,9

% 

47,9

% 

47,9

% 

47,9

% 

47,9

% 

47,9

% 

47,9

% 

47,9

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

Баланс в паре 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Договорная 

технологическа

я нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Теплоисточни

к № 
14 Котельная №15 - КГУП «Примтеплоэнерго» 

Общий баланс 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 
38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

нагрузка 

потребителей 

Гкал/

ч 
11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 

Расчетная 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
10,39 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
-1,85 -1,85 -1,85 -1,85 -1,85 -1,85 -1,85 -1,85 -1,85 -1,85 -1,85 -1,85 -1,85 -1,85 -1,85 -1,85 -1,85 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 

-

18,1

% 

-

18,1

% 

-

18,1

% 

-

18,1

% 

-

18,1

% 

-

18,1

% 

-

18,1

% 

-

18,1

% 

-

18,1

% 

-

18,1

% 

-

18,1

% 

-

18,1

% 

-

18,1

% 

-

18,1

% 

-

18,1

% 

-

18,1

% 

-

18,1

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
-0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% -1,8% -1,8% -1,8% -1,8% -1,8% -1,8% -1,8% -1,8% -1,8% -1,8% -1,8% -1,8% -1,8% -1,8% -1,8% -1,8% -1,8% 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Баланс в горячей воде 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 
38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

присоединенна

я тепловая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

а) прирост 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

б) убыль 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переключаемая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
10,39 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
9,47 9,47 9,47 9,47 9,47 9,47 9,47 9,47 9,47 9,47 9,47 9,47 9,47 9,47 9,47 9,47 9,47 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
-1,85 -1,85 -1,85 -1,85 -1,85 -1,85 -1,85 -1,85 -1,85 -1,85 -1,85 -1,85 -1,85 -1,85 -1,85 -1,85 -1,85 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 

-

18,1

% 

-

18,1

% 

-

18,1

% 

-

18,1

% 

-

18,1

% 

-

18,1

% 

-

18,1

% 

-

18,1

% 

-

18,1

% 

-

18,1

% 

-

18,1

% 

-

18,1

% 

-

18,1

% 

-

18,1

% 

-

18,1

% 

-

18,1

% 

-

18,1

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
-0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% -1,8% -1,8% -1,8% -1,8% -1,8% -1,8% -1,8% -1,8% -1,8% -1,8% -1,8% -1,8% -1,8% -1,8% -1,8% -1,8% -1,8% 

Баланс в паре 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

технологическа

я нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

договорной 

нагрузке 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Теплоисточни

к № 
15 Котельная №17 - КГУП «Примтеплоэнерго» 

Общий баланс 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Договорная 

нагрузка 

потребителей 

Гкал/

ч 
0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

Расчетная 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
44,2

% 

44,2

% 

44,2

% 

44,2

% 

44,2

% 

44,2

% 

44,2

% 

44,2

% 

44,2

% 

44,2

% 

44,2

% 

44,2

% 

44,2

% 

44,2

% 

44,2

% 

44,2

% 

44,2

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
52,1

% 

52,1

% 

52,1

% 

52,1

% 

52,1

% 

52,1

% 

52,1

% 

52,1

% 

52,1

% 

52,1

% 

52,1

% 

52,1

% 

52,1

% 

52,1

% 

52,1

% 

52,1

% 

52,1

% 

Баланс в горячей воде 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

присоединенна

я тепловая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

а) прирост 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

б) убыль 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переключаемая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

Гкал/

ч 
0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

нагрузка на 

коллекторах 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
44,2

% 

44,2

% 

44,2

% 

44,2

% 

44,2

% 

44,2

% 

44,2

% 

44,2

% 

44,2

% 

44,2

% 

44,2

% 

44,2

% 

44,2

% 

44,2

% 

44,2

% 

44,2

% 

44,2

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
52,1

% 

52,1

% 

52,1

% 

52,1

% 

52,1

% 

52,1

% 

52,1

% 

52,1

% 

52,1

% 

52,1

% 

52,1

% 

52,1

% 

52,1

% 

52,1

% 

52,1

% 

52,1

% 

52,1

% 

Баланс в паре 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

технологическа

я нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 



72 

 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Теплоисточни

к № 
16 Котельная №18 - КГУП «Примтеплоэнерго» 

Общий баланс 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

нагрузка 

потребителей 

Гкал/

ч 
0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Расчетная 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
46,9

% 

46,9

% 

46,9

% 

46,9

% 

46,9

% 

46,9

% 

46,9

% 

46,9

% 

46,9

% 

46,9

% 

46,9

% 

46,9

% 

46,9

% 

46,9

% 

46,9

% 

46,9

% 

46,9

% 

Баланс в горячей воде 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

присоединенна

я тепловая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

а) прирост 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

б) убыль 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переключаемая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-
% 

38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 

38,2

% 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

) по договорной 

нагрузке 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
46,9

% 

46,9

% 

46,9

% 

46,9

% 

46,9

% 

46,9

% 

46,9

% 

46,9

% 

46,9

% 

46,9

% 

46,9

% 

46,9

% 

46,9

% 

46,9

% 

46,9

% 

46,9

% 

46,9

% 

Баланс в паре 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

технологическа

я нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

технология 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Теплоисточни

к № 
17 Котельная №20 - КГУП «Примтеплоэнерго» 

Общий баланс 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

нагрузка 

потребителей 

Гкал/

ч 
0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

Расчетная 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
37,6

% 

37,6

% 

37,6

% 

37,6

% 

37,6

% 

37,6

% 

37,6

% 

37,6

% 

37,6

% 

37,6

% 

37,6

% 

37,6

% 

37,6

% 

37,6

% 

37,6

% 

37,6

% 

37,6

% 

Баланс в горячей воде 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

присоединенна

я тепловая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

а) прирост 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

б) убыль 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переключаемая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
37,6

% 

37,6

% 

37,6

% 

37,6

% 

37,6

% 

37,6

% 

37,6

% 

37,6

% 

37,6

% 

37,6

% 

37,6

% 

37,6

% 

37,6

% 

37,6

% 

37,6

% 

37,6

% 

37,6

% 

Баланс в паре 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

технологическа

я нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



81 

 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

расчетной 

нагрузке 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Теплоисточни

к № 
18 Котельная №21 - КГУП «Примтеплоэнерго» 

Общий баланс 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

нагрузка 

потребителей 

Гкал/

ч 
0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

Расчетная 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

Гкал/

ч 
0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

договорной 

нагрузке 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
43,0

% 

43,0

% 

43,0

% 

43,0

% 

43,0

% 

43,0

% 

43,0

% 

43,0

% 

43,0

% 

43,0

% 

43,0

% 

43,0

% 

43,0

% 

43,0

% 

43,0

% 

43,0

% 

43,0

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
51,0

% 

51,0

% 

51,0

% 

51,0

% 

51,0

% 

51,0

% 

51,0

% 

51,0

% 

51,0

% 

51,0

% 

51,0

% 

51,0

% 

51,0

% 

51,0

% 

51,0

% 

51,0

% 

51,0

% 

Баланс в горячей воде 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

присоединенна

Гкал/

ч 
0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

я тепловая 

нагрузка 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

а) прирост 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

б) убыль 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переключаемая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
43,0

% 

43,0

% 

43,0

% 

43,0

% 

43,0

% 

43,0

% 

43,0

% 

43,0

% 

43,0

% 

43,0

% 

43,0

% 

43,0

% 

43,0

% 

43,0

% 

43,0

% 

43,0

% 

43,0

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
51,0

% 

51,0

% 

51,0

% 

51,0

% 

51,0

% 

51,0

% 

51,0

% 

51,0

% 

51,0

% 

51,0

% 

51,0

% 

51,0

% 

51,0

% 

51,0

% 

51,0

% 

51,0

% 

51,0

% 

Баланс в паре 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Договорная 

технологическа

я нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Теплоисточни

к № 
19 Котельная №22 - КГУП «Примтеплоэнерго» 

Общий баланс 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

нагрузка 

потребителей 

Гкал/

ч 
1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 

Расчетная 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
51,2

% 

51,2

% 

51,2

% 

51,2

% 

51,2

% 

51,2

% 

51,2

% 

51,2

% 

51,2

% 

51,2

% 

51,2

% 

51,2

% 

51,2

% 

51,2

% 

51,2

% 

51,2

% 

51,2

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 



87 

 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Баланс в горячей воде 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

присоединенна

я тепловая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

а) прирост 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

б) убыль 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переключаемая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
51,2

% 

51,2

% 

51,2

% 

51,2

% 

51,2

% 

51,2

% 

51,2

% 

51,2

% 

51,2

% 

51,2

% 

51,2

% 

51,2

% 

51,2

% 

51,2

% 

51,2

% 

51,2

% 

51,2

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

Баланс в паре 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

технологическа

я нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

договорной 

нагрузке 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Теплоисточни

к № 
20 Котельная №23 - КГУП «Примтеплоэнерго» 

Общий баланс 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Договорная 

нагрузка 

потребителей 

Гкал/

ч 
2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 

Расчетная 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
51,5

% 

51,5

% 

51,5

% 

51,5

% 

51,5

% 

51,5

% 

51,5

% 

51,5

% 

51,5

% 

51,5

% 

51,5

% 

51,5

% 

51,5

% 

51,5

% 

51,5

% 

51,5

% 

51,5

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
58,4

% 

58,4

% 

58,4

% 

58,4

% 

58,4

% 

58,4

% 

58,4

% 

58,4

% 

58,4

% 

58,4

% 

58,4

% 

58,4

% 

58,4

% 

58,4

% 

58,4

% 

58,4

% 

58,4

% 

Баланс в горячей воде 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

присоединенна

я тепловая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

а) прирост 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

б) убыль 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переключаемая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

Гкал/

ч 
2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 



93 

 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

нагрузка на 

коллекторах 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
51,5

% 

51,5

% 

51,5

% 

51,5

% 

51,5

% 

51,5

% 

51,5

% 

51,5

% 

51,5

% 

51,5

% 

51,5

% 

51,5

% 

51,5

% 

51,5

% 

51,5

% 

51,5

% 

51,5

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
58,4

% 

58,4

% 

58,4

% 

58,4

% 

58,4

% 

58,4

% 

58,4

% 

58,4

% 

58,4

% 

58,4

% 

58,4

% 

58,4

% 

58,4

% 

58,4

% 

58,4

% 

58,4

% 

58,4

% 

Баланс в паре 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



94 

 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

технологическа

я нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Теплоисточни

к № 
21 Котельная №24 - КГУП «Примтеплоэнерго» 

Общий баланс 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

нагрузка 

потребителей 

Гкал/

ч 
3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 

Расчетная 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
51,1

% 

51,1

% 

51,1

% 

51,1

% 

51,1

% 

51,1

% 

51,1

% 

51,1

% 

51,1

% 

51,1

% 

51,1

% 

51,1

% 

51,1

% 

51,1

% 

51,1

% 

51,1

% 

51,1

% 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

Баланс в горячей воде 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

присоединенна

я тепловая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

а) прирост 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

б) убыль 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переключаемая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-
% 

51,1

% 

51,1

% 

51,1

% 

51,1

% 

51,1

% 

51,1

% 

51,1

% 

51,1

% 

51,1

% 

51,1

% 

51,1

% 

51,1

% 

51,1

% 

51,1

% 

51,1

% 

51,1

% 

51,1

% 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

) по договорной 

нагрузке 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

Баланс в паре 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

технологическа

я нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

технология 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Теплоисточни

к № 
22 Котельная №25 - КГУП «Примтеплоэнерго» 

Общий баланс 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - - - - - - - - - - - - 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



100 

 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

нагрузка 

потребителей 

Гкал/

ч 
0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
70,1

% 

70,1

% 

70,1

% 

70,1

% 

70,1

% 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
73,9

% 

73,9

% 

73,9

% 

73,9

% 

73,9

% 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Баланс в горячей воде 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - - - - - - - - - - - - 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

присоединенна

я тепловая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

а) прирост 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

б) убыль 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переключаемая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
70,1

% 

70,1

% 

70,1

% 

70,1

% 

70,1

% 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
73,9

% 

73,9

% 

73,9

% 

73,9

% 

73,9

% 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Баланс в паре 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

технологическа

я нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

расчетной 

нагрузке 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Теплоисточни

к № 
23 Котельная №26 - КГУП «Примтеплоэнерго» 

Общий баланс 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

нагрузка 

потребителей 

Гкал/

ч 
0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

Расчетная 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

Гкал/

ч 
0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

договорной 

нагрузке 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
64,8

% 

64,8

% 

64,8

% 

64,8

% 

64,8

% 

64,8

% 

64,8

% 

64,8

% 

64,8

% 

64,8

% 

64,8

% 

64,8

% 

64,8

% 

64,8

% 

64,8

% 

64,8

% 

64,8

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
69,9

% 

69,9

% 

69,9

% 

69,9

% 

69,9

% 

69,9

% 

69,9

% 

69,9

% 

69,9

% 

69,9

% 

69,9

% 

69,9

% 

69,9

% 

69,9

% 

69,9

% 

69,9

% 

69,9

% 

Баланс в горячей воде 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

присоединенна

Гкал/

ч 
0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

я тепловая 

нагрузка 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

а) прирост 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

б) убыль 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переключаемая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
64,8

% 

64,8

% 

64,8

% 

64,8

% 

64,8

% 

64,8

% 

64,8

% 

64,8

% 

64,8

% 

64,8

% 

64,8

% 

64,8

% 

64,8

% 

64,8

% 

64,8

% 

64,8

% 

64,8

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
69,9

% 

69,9

% 

69,9

% 

69,9

% 

69,9

% 

69,9

% 

69,9

% 

69,9

% 

69,9

% 

69,9

% 

69,9

% 

69,9

% 

69,9

% 

69,9

% 

69,9

% 

69,9

% 

69,9

% 

Баланс в паре 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Договорная 

технологическа

я нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Теплоисточни

к № 
24 Котельная №27 - КГУП «Примтеплоэнерго» 

Общий баланс 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

нагрузка 

потребителей 

Гкал/

ч 
0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 

Расчетная 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
39,4

% 

39,4

% 

39,4

% 

39,4

% 

39,4

% 

39,4

% 

39,4

% 

39,4

% 

39,4

% 

39,4

% 

39,4

% 

39,4

% 

39,4

% 

39,4

% 

39,4

% 

39,4

% 

39,4

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
47,8

% 

47,8

% 

47,8

% 

47,8

% 

47,8

% 

47,8

% 

47,8

% 

47,8

% 

47,8

% 

47,8

% 

47,8

% 

47,8

% 

47,8

% 

47,8

% 

47,8

% 

47,8

% 

47,8

% 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Баланс в горячей воде 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

присоединенна

я тепловая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

а) прирост 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

б) убыль 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переключаемая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
39,4

% 

39,4

% 

39,4

% 

39,4

% 

39,4

% 

39,4

% 

39,4

% 

39,4

% 

39,4

% 

39,4

% 

39,4

% 

39,4

% 

39,4

% 

39,4

% 

39,4

% 

39,4

% 

39,4

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
47,8

% 

47,8

% 

47,8

% 

47,8

% 

47,8

% 

47,8

% 

47,8

% 

47,8

% 

47,8

% 

47,8

% 

47,8

% 

47,8

% 

47,8

% 

47,8

% 

47,8

% 

47,8

% 

47,8

% 

Баланс в паре 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

технологическа

я нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

договорной 

нагрузке 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Теплоисточни

к № 
25 Котельная №28 - КГУП «Примтеплоэнерго» 

Общий баланс 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Договорная 

нагрузка 

потребителей 

Гкал/

ч 
0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Расчетная 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
51,9

% 

51,9

% 

51,9

% 

51,9

% 

51,9

% 

51,9

% 

51,9

% 

51,9

% 

51,9

% 

51,9

% 

51,9

% 

51,9

% 

51,9

% 

51,9

% 

51,9

% 

51,9

% 

51,9

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

Баланс в горячей воде 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

присоединенна

я тепловая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

а) прирост 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

б) убыль 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переключаемая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

Гкал/

ч 
0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

нагрузка на 

коллекторах 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
51,9

% 

51,9

% 

51,9

% 

51,9

% 

51,9

% 

51,9

% 

51,9

% 

51,9

% 

51,9

% 

51,9

% 

51,9

% 

51,9

% 

51,9

% 

51,9

% 

51,9

% 

51,9

% 

51,9

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

57,9

% 

Баланс в паре 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

технологическа

я нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Теплоисточни

к № 
26 Котельная №29 - КГУП «Примтеплоэнерго» 

Общий баланс 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

нагрузка 

потребителей 

Гкал/

ч 
0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Расчетная 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
57,7

% 

57,7

% 

57,7

% 

57,7

% 

57,7

% 

57,7

% 

57,7

% 

57,7

% 

57,7

% 

57,7

% 

57,7

% 

57,7

% 

57,7

% 

57,7

% 

57,7

% 

57,7

% 

57,7

% 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
63,7

% 

63,7

% 

63,7

% 

63,7

% 

63,7

% 

63,7

% 

63,7

% 

63,7

% 

63,7

% 

63,7

% 

63,7

% 

63,7

% 

63,7

% 

63,7

% 

63,7

% 

63,7

% 

63,7

% 

Баланс в горячей воде 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

присоединенна

я тепловая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

а) прирост 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

б) убыль 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переключаемая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-
% 

57,7

% 

57,7

% 

57,7

% 

57,7

% 

57,7

% 

57,7

% 

57,7

% 

57,7

% 

57,7

% 

57,7

% 

57,7

% 

57,7

% 

57,7

% 

57,7

% 

57,7

% 

57,7

% 

57,7

% 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

) по договорной 

нагрузке 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
63,7

% 

63,7

% 

63,7

% 

63,7

% 

63,7

% 

63,7

% 

63,7

% 

63,7

% 

63,7

% 

63,7

% 

63,7

% 

63,7

% 

63,7

% 

63,7

% 

63,7

% 

63,7

% 

63,7

% 

Баланс в паре 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

технологическа

я нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

технология 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Теплоисточни

к № 
27 Котельная №30 - КГУП «Примтеплоэнерго» 

Общий баланс 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

нагрузка 

потребителей 

Гкал/

ч 
0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

Расчетная 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
59,3

% 

59,3

% 

59,3

% 

59,3

% 

59,3

% 

45,2

% 

45,2

% 

45,2

% 

45,2

% 

45,2

% 

45,2

% 

45,2

% 

45,2

% 

45,2

% 

45,2

% 

45,2

% 

45,2

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
64,4

% 

64,4

% 

64,4

% 

64,4

% 

64,4

% 

52,1

% 

52,1

% 

52,1

% 

52,1

% 

52,1

% 

52,1

% 

52,1

% 

52,1

% 

52,1

% 

52,1

% 

52,1

% 

52,1

% 

Баланс в горячей воде 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

присоединенна

я тепловая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

а) прирост 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

б) убыль 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переключаемая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
59,3

% 

59,3

% 

59,3

% 

59,3

% 

59,3

% 

45,2

% 

45,2

% 

45,2

% 

45,2

% 

45,2

% 

45,2

% 

45,2

% 

45,2

% 

45,2

% 

45,2

% 

45,2

% 

45,2

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
64,4

% 

64,4

% 

64,4

% 

64,4

% 

64,4

% 

52,1

% 

52,1

% 

52,1

% 

52,1

% 

52,1

% 

52,1

% 

52,1

% 

52,1

% 

52,1

% 

52,1

% 

52,1

% 

52,1

% 

Баланс в паре 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

технологическа

я нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

расчетной 

нагрузке 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Теплоисточни

к № 
28 Котельная КШИ - КГУП «Примтеплоэнерго» 

Общий баланс 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

нагрузка 

потребителей 

Гкал/

ч 
0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

Расчетная 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

Гкал/

ч 
0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

договорной 

нагрузке 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
41,0

% 

41,0

% 

41,0

% 

41,0

% 

41,0

% 

41,0

% 

41,0

% 

41,0

% 

41,0

% 

41,0

% 

41,0

% 

41,0

% 

41,0

% 

41,0

% 

41,0

% 

41,0

% 

41,0

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
49,0

% 

49,0

% 

49,0

% 

49,0

% 

49,0

% 

49,0

% 

49,0

% 

49,0

% 

49,0

% 

49,0

% 

49,0

% 

49,0

% 

49,0

% 

49,0

% 

49,0

% 

49,0

% 

49,0

% 

Баланс в горячей воде 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

присоединенна

Гкал/

ч 
0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

я тепловая 

нагрузка 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

а) прирост 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

б) убыль 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переключаемая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
41,0

% 

41,0

% 

41,0

% 

41,0

% 

41,0

% 

41,0

% 

41,0

% 

41,0

% 

41,0

% 

41,0

% 

41,0

% 

41,0

% 

41,0

% 

41,0

% 

41,0

% 

41,0

% 

41,0

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
49,0

% 

49,0

% 

49,0

% 

49,0

% 

49,0

% 

49,0

% 

49,0

% 

49,0

% 

49,0

% 

49,0

% 

49,0

% 

49,0

% 

49,0

% 

49,0

% 

49,0

% 

49,0

% 

49,0

% 

Баланс в паре 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Договорная 

технологическа

я нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Теплоисточни

к № 
29 Котельная №931 - КГУП «Примтеплоэнерго» 

Общий баланс 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

нагрузка 

потребителей 

Гкал/

ч 
2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 

Расчетная 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
33,5

% 

33,5

% 

33,5

% 

33,5

% 

33,5

% 

33,5

% 

33,5

% 

33,5

% 

33,5

% 

33,5

% 

33,5

% 

33,5

% 

33,5

% 

33,5

% 

33,5

% 

33,5

% 

33,5

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
42,4

% 

42,4

% 

42,4

% 

42,4

% 

42,4

% 

42,4

% 

42,4

% 

42,4

% 

42,4

% 

42,4

% 

42,4

% 

42,4

% 

42,4

% 

42,4

% 

42,4

% 

42,4

% 

42,4

% 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Баланс в горячей воде 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

присоединенна

я тепловая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

а) прирост 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

б) убыль 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переключаемая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
33,5

% 

33,5

% 

33,5

% 

33,5

% 

33,5

% 

33,5

% 

33,5

% 

33,5

% 

33,5

% 

33,5

% 

33,5

% 

33,5

% 

33,5

% 

33,5

% 

33,5

% 

33,5

% 

33,5

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
42,4

% 

42,4

% 

42,4

% 

42,4

% 

42,4

% 

42,4

% 

42,4

% 

42,4

% 

42,4

% 

42,4

% 

42,4

% 

42,4

% 

42,4

% 

42,4

% 

42,4

% 

42,4

% 

42,4

% 

Баланс в паре 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

технологическа

я нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

договорной 

нагрузке 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Теплоисточни

к № 
30 Котельная №62 - КГУП «Примтеплоэнерго» 

Общий баланс 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Договорная 

нагрузка 

потребителей 

Гкал/

ч 
0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

Расчетная 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
73,8

% 

73,8

% 

73,8

% 

73,8

% 

73,8

% 

73,8

% 

73,8

% 

73,8

% 

73,8

% 

73,8

% 

73,8

% 

73,8

% 

73,8

% 

73,8

% 

73,8

% 

73,8

% 

73,8

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
77,1

% 

77,1

% 

77,1

% 

77,1

% 

77,1

% 

77,1

% 

77,1

% 

77,1

% 

77,1

% 

77,1

% 

77,1

% 

77,1

% 

77,1

% 

77,1

% 

77,1

% 

77,1

% 

77,1

% 

Баланс в горячей воде 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

присоединенна

я тепловая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

а) прирост 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

б) убыль 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переключаемая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

Гкал/

ч 
0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

нагрузка на 

коллекторах 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
73,8

% 

73,8

% 

73,8

% 

73,8

% 

73,8

% 

73,8

% 

73,8

% 

73,8

% 

73,8

% 

73,8

% 

73,8

% 

73,8

% 

73,8

% 

73,8

% 

73,8

% 

73,8

% 

73,8

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
77,1

% 

77,1

% 

77,1

% 

77,1

% 

77,1

% 

77,1

% 

77,1

% 

77,1

% 

77,1

% 

77,1

% 

77,1

% 

77,1

% 

77,1

% 

77,1

% 

77,1

% 

77,1

% 

77,1

% 

Баланс в паре 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

технологическа

я нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Теплоисточни

к № 
31 Котельная №16 - КГУП «Примтеплоэнерго» 

Общий баланс 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

нагрузка 

потребителей 

Гкал/

ч 
0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 

Расчетная 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
63,3

% 

63,3

% 

63,3

% 

63,3

% 

63,3

% 

63,3

% 

63,3

% 

63,3

% 

63,3

% 

63,3

% 

63,3

% 

63,3

% 

63,3

% 

63,3

% 

63,3

% 

63,3

% 

63,3

% 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
68,0

% 

68,0

% 

68,0

% 

68,0

% 

68,0

% 

68,0

% 

68,0

% 

68,0

% 

68,0

% 

68,0

% 

68,0

% 

68,0

% 

68,0

% 

68,0

% 

68,0

% 

68,0

% 

68,0

% 

Баланс в горячей воде 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

присоединенна

я тепловая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

а) прирост 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

б) убыль 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переключаемая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-
% 

63,3

% 

63,3

% 

63,3

% 

63,3

% 

63,3

% 

63,3

% 

63,3

% 

63,3

% 

63,3

% 

63,3

% 

63,3

% 

63,3

% 

63,3

% 

63,3

% 

63,3

% 

63,3

% 

63,3

% 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

) по договорной 

нагрузке 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
68,0

% 

68,0

% 

68,0

% 

68,0

% 

68,0

% 

68,0

% 

68,0

% 

68,0

% 

68,0

% 

68,0

% 

68,0

% 

68,0

% 

68,0

% 

68,0

% 

68,0

% 

68,0

% 

68,0

% 

Баланс в паре 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

технологическа

я нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

технология 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Теплоисточни

к № 
32 Котельная СОШ №3 - КГУП «Примтеплоэнерго» 

Общий баланс 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

нагрузка 

потребителей 

Гкал/

ч 
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Расчетная 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
50,7

% 

50,7

% 

50,7

% 

50,7

% 

50,7

% 

50,7

% 

50,7

% 

50,7

% 

50,7

% 

50,7

% 

50,7

% 

50,7

% 

50,7

% 

50,7

% 

50,7

% 

50,7

% 

50,7

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
58,0

% 

58,0

% 

58,0

% 

58,0

% 

58,0

% 

58,0

% 

58,0

% 

58,0

% 

58,0

% 

58,0

% 

58,0

% 

58,0

% 

58,0

% 

58,0

% 

58,0

% 

58,0

% 

58,0

% 

Баланс в горячей воде 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

присоединенна

я тепловая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

а) прирост 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

б) убыль 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переключаемая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
50,7

% 

50,7

% 

50,7

% 

50,7

% 

50,7

% 

50,7

% 

50,7

% 

50,7

% 

50,7

% 

50,7

% 

50,7

% 

50,7

% 

50,7

% 

50,7

% 

50,7

% 

50,7

% 

50,7

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
58,0

% 

58,0

% 

58,0

% 

58,0

% 

58,0

% 

58,0

% 

58,0

% 

58,0

% 

58,0

% 

58,0

% 

58,0

% 

58,0

% 

58,0

% 

58,0

% 

58,0

% 

58,0

% 

58,0

% 

Баланс в паре 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

технологическа

я нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

расчетной 

нагрузке 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Теплоисточни

к № 
33 Котельная п. Таежный - КГУП «Примтеплоэнерго» 

Общий баланс 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

нагрузка 

потребителей 

Гкал/

ч 
0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

Расчетная 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

Гкал/

ч 
0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

договорной 

нагрузке 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
61,4

% 

61,4

% 

61,4

% 

61,4

% 

61,4

% 

61,4

% 

61,4

% 

61,4

% 

61,4

% 

61,4

% 

61,4

% 

61,4

% 

61,4

% 

61,4

% 

61,4

% 

61,4

% 

61,4

% 

Баланс в горячей воде 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

присоединенна

Гкал/

ч 
0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

я тепловая 

нагрузка 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

а) прирост 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

б) убыль 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переключаемая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

54,8

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
61,4

% 

61,4

% 

61,4

% 

61,4

% 

61,4

% 

61,4

% 

61,4

% 

61,4

% 

61,4

% 

61,4

% 

61,4

% 

61,4

% 

61,4

% 

61,4

% 

61,4

% 

61,4

% 

61,4

% 

Баланс в паре 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Договорная 

технологическа

я нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

ИТОГО по СЦТ на базе котельных КГУП «Примтеплоэнерго» 

Общий баланс 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
84,40 84,40 84,40 84,40 81,59 79,39 77,03 77,03 77,03 77,03 77,03 77,03 77,03 77,03 77,03 77,03 77,03 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
74,83 74,83 74,83 77,90 75,09 72,89 70,53 70,53 70,53 70,53 70,53 70,53 70,53 70,53 70,53 70,53 70,53 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 
11,3

% 

11,3

% 

11,3

% 
7,7% 8,0% 8,2% 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
1,13 1,13 1,13 1,13 1,14 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
73,70 73,70 73,70 76,76 73,95 71,74 69,38 69,38 69,38 69,38 69,38 69,38 69,38 69,38 69,38 69,38 69,38 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
3,73 3,73 3,73 3,73 3,64 3,60 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

нагрузка 

потребителей 

Гкал/

ч 
43,34 43,34 43,34 43,34 43,34 43,34 43,34 43,34 43,34 43,34 43,34 43,34 43,34 43,34 43,34 43,34 43,34 

Расчетная 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
40,57 40,57 40,57 40,57 40,48 40,44 40,34 40,34 40,34 40,34 40,34 40,34 40,34 40,34 40,34 40,34 40,34 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
26,63 26,63 26,63 29,70 26,97 24,80 22,54 22,54 22,54 22,54 22,54 22,54 22,54 22,54 22,54 22,54 22,54 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
36,1

% 

36,1

% 

36,1

% 

38,7

% 

36,5

% 

34,6

% 

32,5

% 

32,5

% 

32,5

% 

32,5

% 

32,5

% 

32,5

% 

32,5

% 

32,5

% 

32,5

% 

32,5

% 

32,5

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
33,13 33,13 33,13 36,20 33,47 31,30 29,04 29,04 29,04 29,04 29,04 29,04 29,04 29,04 29,04 29,04 29,04 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
45,0

% 

45,0

% 

45,0

% 

47,2

% 

45,3

% 

43,6

% 

41,9

% 

41,9

% 

41,9

% 

41,9

% 

41,9

% 

41,9

% 

41,9

% 

41,9

% 

41,9

% 

41,9

% 

41,9

% 

Баланс в горячей воде 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
84,40 84,40 84,40 84,40 81,59 79,39 77,03 77,03 77,03 77,03 77,03 77,03 77,03 77,03 77,03 77,03 77,03 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
74,83 74,83 74,83 77,90 75,09 72,89 70,53 70,53 70,53 70,53 70,53 70,53 70,53 70,53 70,53 70,53 70,53 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 
11,3

% 

11,3

% 

11,3

% 
7,7% 8,0% 8,2% 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
1,13 1,13 1,13 1,13 1,14 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
73,70 73,70 73,70 76,76 73,95 71,74 69,38 69,38 69,38 69,38 69,38 69,38 69,38 69,38 69,38 69,38 69,38 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
3,73 3,73 3,73 3,73 3,64 3,60 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

присоединенна

я тепловая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
43,34 43,34 43,34 43,34 43,34 43,34 43,34 43,34 43,34 43,34 43,34 43,34 43,34 43,34 43,34 43,34 43,34 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
43,29 43,29 43,29 43,29 43,29 43,29 43,29 43,29 43,29 43,29 43,29 43,29 43,29 43,29 43,29 43,29 43,29 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

а) прирост 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

б) убыль 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переключаемая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
40,57 40,57 40,57 40,57 40,48 40,44 40,34 40,34 40,34 40,34 40,34 40,34 40,34 40,34 40,34 40,34 40,34 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
36,80 36,80 36,80 36,80 36,80 36,80 36,80 36,80 36,80 36,80 36,80 36,80 36,80 36,80 36,80 36,80 36,80 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

потери в сети 
Гкал/

ч 
3,73 3,73 3,73 3,73 3,64 3,60 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
26,63 26,63 26,63 29,70 26,97 24,80 22,54 22,54 22,54 22,54 22,54 22,54 22,54 22,54 22,54 22,54 22,54 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
36,1

% 

36,1

% 

36,1

% 

38,7

% 

36,5

% 

34,6

% 

32,5

% 

32,5

% 

32,5

% 

32,5

% 

32,5

% 

32,5

% 

32,5

% 

32,5

% 

32,5

% 

32,5

% 

32,5

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
33,13 33,13 33,13 36,20 33,47 31,30 29,04 29,04 29,04 29,04 29,04 29,04 29,04 29,04 29,04 29,04 29,04 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
45,0

% 

45,0

% 

45,0

% 

47,2

% 

45,3

% 

43,6

% 

41,9

% 

41,9

% 

41,9

% 

41,9

% 

41,9

% 

41,9

% 

41,9

% 

41,9

% 

41,9

% 

41,9

% 

41,9

% 

Баланс в паре 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

технологическа

я нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-
% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

) по договорной 

нагрузке 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Новые котельные             

Теплоисточни

к № 
34 Новая БМК с. Кипарисово (Детский сад) - ТСО не определена 

Общий баланс 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

нагрузка 

потребителей 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 



160 

 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Расчетная 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
63,2

% 

63,2

% 

63,2

% 

63,2

% 

63,2

% 

63,2

% 

63,2

% 

63,2

% 

63,2

% 

63,2

% 

63,2

% 

63,2

% 

63,2

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
63,2

% 

63,2

% 

63,2

% 

63,2

% 

63,2

% 

63,2

% 

63,2

% 

63,2

% 

63,2

% 

63,2

% 

63,2

% 

63,2

% 

63,2

% 

Баланс в горячей воде 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

присоединенна

я тепловая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

а) прирост 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,031 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,000 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

б) убыль 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
63,2

% 

63,2

% 

63,2

% 

63,2

% 

63,2

% 

63,2

% 

63,2

% 

63,2

% 

63,2

% 

63,2

% 

63,2

% 

63,2

% 

63,2

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
63,2

% 

63,2

% 

63,2

% 

63,2

% 

63,2

% 

63,2

% 

63,2

% 

63,2

% 

63,2

% 

63,2

% 

63,2

% 

63,2

% 

63,2

% 

Баланс в паре 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Договорная 

технологическа

я нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Теплоисточни

к № 
35 Новая БМК п. Мирный (Детский сад, школа) - ТСО не определена 

Общий баланс 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

нагрузка 

потребителей 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 

Расчетная 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
27,1

% 

27,1

% 

27,1

% 

27,1

% 

27,1

% 

27,1

% 

27,1

% 

27,1

% 

27,1

% 

27,1

% 

27,1

% 

27,1

% 

27,1

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
27,1

% 

27,1

% 

27,1

% 

27,1

% 

27,1

% 

27,1

% 

27,1

% 

27,1

% 

27,1

% 

27,1

% 

27,1

% 

27,1

% 

27,1

% 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Баланс в горячей воде 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

присоединенна

я тепловая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

а) прирост 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,092 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,000 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

б) убыль 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 0,089 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
27,1

% 

27,1

% 

27,1

% 

27,1

% 

27,1

% 

27,1

% 

27,1

% 

27,1

% 

27,1

% 

27,1

% 

27,1

% 

27,1

% 

27,1

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
27,1

% 

27,1

% 

27,1

% 

27,1

% 

27,1

% 

27,1

% 

27,1

% 

27,1

% 

27,1

% 

27,1

% 

27,1

% 

27,1

% 

27,1

% 

Баланс в паре 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

технологическа

я нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Теплоисточни

к № 
36 Новая БМК п. Зима Южная (Детский сад, школа) - ТСО не определена 

Общий баланс 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

нагрузка 

потребителей 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 

Расчетная 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 



169 

 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
71,1

% 

71,1

% 

71,1

% 

71,1

% 

71,1

% 

71,1

% 
2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
71,1

% 

71,1

% 

71,1

% 

71,1

% 

71,1

% 

71,1

% 
2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 

Баланс в горячей воде 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Договорная 

присоединенна

я тепловая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 

а) прирост 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,061 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,136 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,000 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

б) убыль 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
71,1

% 

71,1

% 

71,1

% 

71,1

% 

71,1

% 

71,1

% 
2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
71,1

% 

71,1

% 

71,1

% 

71,1

% 

71,1

% 

71,1

% 
2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 

Баланс в паре 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

технологическа

я нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

нагрузка на 

коллекторах 

технология 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Теплоисточни

к № 
37 Новая БМК п. Соловей-Ключ (Детский сад, школа) - ТСО не определена 

Общий баланс 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,645 0,645 0,645 0,645 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,645 0,645 0,645 0,645 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,02 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,64 0,64 0,63 0,63 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

нагрузка 

потребителей 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,155 0,236 0,588 0,588 

Расчетная 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,155 0,236 0,588 0,588 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,486 0,402 0,038 0,038 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
35,7

% 

35,7

% 

35,7

% 

35,7

% 

35,7

% 

35,7

% 

35,7

% 

35,7

% 

35,7

% 

75,9

% 

63,0

% 
6,1% 6,1% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,486 0,402 0,038 0,038 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
35,7

% 

35,7

% 

35,7

% 

35,7

% 

35,7

% 

35,7

% 

35,7

% 

35,7

% 

35,7

% 

75,9

% 

63,0

% 
6,1% 6,1% 

Баланс в горячей воде 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,645 0,645 0,645 0,645 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,645 0,645 0,645 0,645 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,02 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,64 0,64 0,63 0,63 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

присоединенна

я тепловая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,155 0,236 0,588 0,588 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,150 0,229 0,571 0,571 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,004 0,007 0,017 0,017 

а) прирост 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,081 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 0,081 0,352 0,000 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,079 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,071 0,079 0,342 0,000 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,002 0,010 0,000 

б) убыль 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,155 0,236 0,588 0,588 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,150 0,229 0,571 0,571 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,004 0,007 0,017 0,017 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,49 0,40 0,04 0,04 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
35,7

% 

35,7

% 

35,7

% 

35,7

% 

35,7

% 

35,7

% 

35,7

% 

35,7

% 

35,7

% 

75,9

% 

63,0

% 
6,1% 6,1% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,49 0,40 0,04 0,04 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
35,7

% 

35,7

% 

35,7

% 

35,7

% 

35,7

% 

35,7

% 

35,7

% 

35,7

% 

35,7

% 

75,9

% 

63,0

% 
6,1% 6,1% 

Баланс в паре 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

технологическа

я нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Теплоисточни

к № 
38 Новая БМК с. Вольно-Надеждинское (Детский сад) - ТСО не определена 

Общий баланс 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - - - - - - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

нагрузка 

потребителей 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 

Расчетная 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
44,8

% 

44,8

% 

44,8

% 

44,8

% 

44,8

% 

44,8

% 

44,8

% 

44,8

% 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
44,8

% 

44,8

% 

44,8

% 

44,8

% 

44,8

% 

44,8

% 

44,8

% 

44,8

% 

Баланс в горячей воде 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - - - - - - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

присоединенна

я тепловая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

а) прирост 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,047 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,046 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

б) убыль 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
44,8

% 

44,8

% 

44,8

% 

44,8

% 

44,8

% 

44,8

% 

44,8

% 

44,8

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
44,8

% 

44,8

% 

44,8

% 

44,8

% 

44,8

% 

44,8

% 

44,8

% 

44,8

% 

Баланс в паре 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

технологическа

я нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

договорной 

нагрузке 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Теплоисточни

к № 
39 Новая БМК п. Новый (Детский сад) - ТСО не определена 

Общий баланс 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - - - - - - - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Договорная 

нагрузка 

потребителей 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 

Расчетная 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
44,8

% 

44,8

% 

44,8

% 

44,8

% 

44,8

% 

44,8

% 

44,8

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
44,8

% 

44,8

% 

44,8

% 

44,8

% 

44,8

% 

44,8

% 

44,8

% 

Баланс в горячей воде 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - - - - - - - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

присоединенна

я тепловая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

а) прирост 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,047 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,046 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

б) убыль 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
44,8

% 

44,8

% 

44,8

% 

44,8

% 

44,8

% 

44,8

% 

44,8

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
44,8

% 

44,8

% 

44,8

% 

44,8

% 

44,8

% 

44,8

% 

44,8

% 

Баланс в паре 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

технологическа

я нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Теплоисточни

к № 
40 Новая БМК п. Кипарисово-2 (Детский сад) - ТСО не определена 

Общий баланс 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - - - - - - - - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

нагрузка 

потребителей 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

Расчетная 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
40,0

% 

40,0

% 

40,0

% 

40,0

% 

40,0

% 

40,0

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-
% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

40,0

% 

40,0

% 

40,0

% 

40,0

% 

40,0

% 

40,0

% 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

) по расчетной 

нагрузке 

Баланс в горячей воде 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - - - - - - - - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

присоединенна

я тепловая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

а) прирост 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

б) убыль 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
40,0

% 

40,0

% 

40,0

% 

40,0

% 

40,0

% 

40,0

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
40,0

% 

40,0

% 

40,0

% 

40,0

% 

40,0

% 

40,0

% 

Баланс в паре 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

технологическа

я нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Теплоисточни

к № 
41 Новая БМК с. Прохладное (Детский сад) - ТСО не определена 

Общий баланс 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - - - - - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

нагрузка 

потребителей 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 

Расчетная 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
13,3

% 

13,3

% 

13,3

% 

13,3

% 

13,3

% 

13,3

% 

13,3

% 

13,3

% 

13,3

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
13,3

% 

13,3

% 

13,3

% 

13,3

% 

13,3

% 

13,3

% 

13,3

% 

13,3

% 

13,3

% 

Баланс в горячей воде 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - - - - - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Договорная 

присоединенна

я тепловая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

а) прирост 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,075 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,072 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

б) убыль 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
13,3

% 

13,3

% 

13,3

% 

13,3

% 

13,3

% 

13,3

% 

13,3

% 

13,3

% 

13,3

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
13,3

% 

13,3

% 

13,3

% 

13,3

% 

13,3

% 

13,3

% 

13,3

% 

13,3

% 

13,3

% 

Баланс в паре 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

технологическа

я нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

нагрузка на 

коллекторах 

технология 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Теплоисточни

к № 
42 Новая БМК п. Алексеевка (Детский сад) - ТСО не определена 

Общий баланс 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

нагрузка 

потребителей 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 

Расчетная 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

Баланс в горячей воде 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

присоединенна

я тепловая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

а) прирост 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,033 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,032 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

б) убыль 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

Баланс в паре 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

технологическа

я нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Теплоисточни

к № 
43 Новая БМК п. Раздольное (Детский сад) - ТСО не определена 

Общий баланс 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

нагрузка 

потребителей 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 

Расчетная 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

Баланс в горячей воде 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

присоединенна

я тепловая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

а) прирост 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,065 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,063 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

б) убыль 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 



202 

 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

22,8

% 

Баланс в паре 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

технологическа

я нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

договорной 

нагрузке 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Теплоисточни

к № 
44 Новая БМК Железнодорожная станция Барановский (Детский сад) - ТСО не определена 

Общий баланс 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - - - - - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Договорная 

нагрузка 

потребителей 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 

Расчетная 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
28,0

% 

28,0

% 

28,0

% 

28,0

% 

28,0

% 

28,0

% 

28,0

% 

28,0

% 

28,0

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
28,0

% 

28,0

% 

28,0

% 

28,0

% 

28,0

% 

28,0

% 

28,0

% 

28,0

% 

28,0

% 

Баланс в горячей воде 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - - - - - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

присоединенна

я тепловая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

а) прирост 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,031 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

б) убыль 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
28,0

% 

28,0

% 

28,0

% 

28,0

% 

28,0

% 

28,0

% 

28,0

% 

28,0

% 

28,0

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
28,0

% 

28,0

% 

28,0

% 

28,0

% 

28,0

% 

28,0

% 

28,0

% 

28,0

% 

28,0

% 

Баланс в паре 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

технологическа

я нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Теплоисточни

к № 
45 Новая БМК п. Тавричанка (Детский сад) - ТСО не определена 

Общий баланс 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

нагрузка 

потребителей 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 

Расчетная 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-
% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

) по расчетной 

нагрузке 

Баланс в горячей воде 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

присоединенна

я тепловая 

нагрузка 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

а) прирост 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,122 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,118 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

б) убыль 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

27,6

% 

Баланс в паре 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

технологическа

я нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

технология 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

ИТОГО по Надеждинскому МР 

Общий баланс 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
84,40 84,40 84,40 84,40 82,45 80,25 77,89 77,89 78,02 78,10 78,19 78,21 78,21 78,73 78,73 78,73 78,73 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
74,83 74,83 74,83 77,90 75,95 73,75 71,39 71,39 71,52 71,60 71,69 71,71 71,71 72,23 72,23 72,23 72,23 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 
11,3

% 

11,3

% 

11,3

% 
7,7% 7,9% 8,1% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
1,13 1,13 1,13 1,13 1,16 1,17 1,16 1,16 1,16 1,16 1,17 1,17 1,17 1,18 1,18 1,19 1,19 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
73,70 73,70 73,70 76,76 74,79 72,58 70,22 70,22 70,35 70,44 70,51 70,54 70,54 71,05 71,05 71,04 71,04 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
3,73 3,73 3,73 3,73 3,64 3,60 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

нагрузка 

потребителей 

Гкал/

ч 
43,34 43,34 43,34 43,34 43,83 43,83 43,83 43,83 43,93 43,98 44,16 44,18 44,18 44,25 44,33 44,68 44,68 

Расчетная 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
40,57 40,57 40,57 40,57 40,96 40,92 40,83 40,83 40,93 40,98 41,16 41,18 41,18 41,25 41,33 41,69 41,69 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

Гкал/

ч 
26,63 26,63 26,63 29,70 27,33 25,16 22,89 22,89 22,92 22,96 22,85 22,86 22,86 23,30 23,22 22,85 22,85 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

договорной 

нагрузке 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 
36,1

% 

36,1

% 

36,1

% 

38,7

% 

36,5

% 

34,7

% 

32,6

% 

32,6

% 

32,6

% 

32,6

% 

32,4

% 

32,4

% 

32,4

% 

32,8

% 

32,7

% 

32,2

% 

32,2

% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
33,13 33,13 33,13 36,20 33,83 31,66 29,39 29,39 29,42 29,46 29,35 29,36 29,36 29,80 29,72 29,35 29,35 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
45,0

% 

45,0

% 

45,0

% 

47,2

% 

45,2

% 

43,6

% 

41,9

% 

41,9

% 

41,8

% 

41,8

% 

41,6

% 

41,6

% 

41,6

% 

41,9

% 

41,8

% 

41,3

% 

41,3

% 

Баланс в горячей воде 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
84,40 84,40 84,40 84,40 82,45 80,25 77,89 77,89 78,02 78,10 78,19 78,21 78,21 78,73 78,73 78,73 78,73 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
74,83 74,83 74,83 77,90 75,95 73,75 71,39 71,39 71,52 71,60 71,69 71,71 71,71 72,23 72,23 72,23 72,23 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% 
11,3

% 

11,3

% 

11,3

% 
7,7% 7,9% 8,1% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
1,13 1,13 1,13 1,13 1,16 1,17 1,16 1,16 1,16 1,16 1,17 1,17 1,17 1,18 1,18 1,19 1,19 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
73,70 73,70 73,70 76,76 74,79 72,58 70,22 70,22 70,35 70,44 70,51 70,54 70,54 71,05 71,05 71,04 71,04 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
3,73 3,73 3,73 3,73 3,64 3,60 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

присоединенна

Гкал/

ч 
43,34 43,34 43,34 43,34 43,83 43,83 43,83 43,83 43,93 43,98 44,16 44,18 44,18 44,25 44,33 44,68 44,68 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

я тепловая 

нагрузка 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
43,29 43,29 43,29 43,29 43,76 43,76 43,76 43,76 43,87 43,91 44,09 44,10 44,10 44,18 44,25 44,60 44,60 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 

а) прирост 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 0,11 0,05 0,18 0,02 0,00 0,07 0,08 0,35 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,47 0,00 0,00 0,00 0,10 0,05 0,18 0,02 0,00 0,07 0,08 0,34 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 

б) убыль 

тепловой 

нагрузки 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
40,57 40,57 40,57 40,57 40,96 40,92 40,83 40,83 40,93 40,98 41,16 41,18 41,18 41,25 41,33 41,69 41,69 

отопление и 

вентиляция 

Гкал/

ч 
36,80 36,80 36,80 36,80 37,27 37,27 37,27 37,27 37,37 37,42 37,60 37,61 37,61 37,68 37,76 38,10 38,10 

ГВС (средняя) 
Гкал/

ч 
0,04 0,04 0,04 0,04 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 

потери в сети 
Гкал/

ч 
3,73 3,73 3,73 3,73 3,64 3,60 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
26,63 26,63 26,63 29,70 27,33 25,16 22,89 22,89 22,92 22,96 22,85 22,86 22,86 23,30 23,22 22,85 22,85 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-
% 

36,1

% 

36,1

% 

36,1

% 

38,7

% 

36,5

% 

34,7

% 

32,6

% 

32,6

% 

32,6

% 

32,6

% 

32,4

% 

32,4

% 

32,4

% 

32,8

% 

32,7

% 

32,2

% 

32,2

% 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

) по договорной 

нагрузке 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
33,13 33,13 33,13 36,20 33,83 31,66 29,39 29,39 29,42 29,46 29,35 29,36 29,36 29,80 29,72 29,35 29,35 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 
45,0

% 

45,0

% 

45,0

% 

47,2

% 

45,2

% 

43,6

% 

41,9

% 

41,9

% 

41,8

% 

41,8

% 

41,6

% 

41,6

% 

41,6

% 

41,9

% 

41,8

% 

41,3

% 

41,3

% 

Баланс в паре 

Установленная 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая 

мощность 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

располагаемой 

мощности 

% - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные 

нужды 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тепловая 

мощность 

«нетто» 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хозяйственные 

нужды 

тепловых сетей 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Договорная 

технологическа

я нагрузка 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетная 

тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

технология 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

потери в сети 
Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

договорной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по договорной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) по 

расчетной 

нагрузке 

Гкал/

ч 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля резерва 

(+)/ дефицита (-

) по расчетной 

нагрузке 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 


